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Úvod 
Práce se zabývá BIM způsobem projektování vzduchotechniky a vytápění. Cílem je 
zjednodušení práce při návrhu, využití zadaných dat pro automatizované dimenzování 
distribučních sítí a koncových prvků. Vypočtená fyzikální data a jiné údaje pak slouží pro 
návrh zdrojových prvků. V rámci práce je vytvořen energetický model, který slouží pro 
fyzikální definici prostor místností objektu, ze kterého pak vychází návrh množství 
vzduchu či tepelné ztráty a zisky. Tyto parametry místností korespondují s navrhnutými 
koncovými prvky a jsou zpětně velmi jednoduše kontrolovány. Využitím výpočtu 
tlakových poměrů v distribuční síti lze velmi dobře optimalizovat jednotlivé větve, 
případně navrhnout regulační opatření. 
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1 Referenční objekt 
1.1 Popis objektu 
Řešený objekt je situován coby solitérní hmota ve střední části zahrady parku v obci 
Předklášteří. Objekt není součástí uliční fronty ani souboru staveb. Objekt nesousedí 
přímo s dalšími objekty 
Severní hlavní hmota objektu má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Na 
hlavní budovu navazuje jednopodlažní, nepodsklepený krček spojující hlavní hmotu 
objektu. V bezprostřední blízkosti objektu je umístěný rozsáhlý zpevněný manipulační 
dvůr a vstupní prostor objektu je napojený přístupovou komunikací na veřejnou dopravní 
síť. 
Rekonstruovaný objekt využívaný pro zatřídění, zpracování, ošetření, konzervace a 
dlouhodobé uložení archeologických nálezů a exponátů. Na toto využití navazuje 
badatelská a osvětová činnost. Objekt ve vysokém tepelně izolačním standardu 
s kvalitním podmínkami vnitřního prostředí. Zastavěná plocha objektu dosahuje 888 m2, 
obestavěný prostor činí 8340 m3 a užitná plocha je 1920 m2. 
Obr. 1 Katastrální situace 
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Obr. 2 Referenční architektonický model 
Obr. 3 Výkaz místností 
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2 Příprava modelu 
V rámci předprojektové přípravy bylo nutností vymodelovat architektonický model 
v podrobnosti pro využití BIM dat a následné analýzy při stanovení potřebných údajů pro 
projektování vzduchotechniky a vytápění. K tomuto účelu posloužil jako podklad 
převzatý architektonický model ve formátu .ifc. Do nového modelu bylo nutné zanést 
meteorologická data, polohu objektu, tepelně izolační vlastností všech konstrukcí, 
fyzikální vlastnosti tekutin pro později potřebné výpočty tlakových ztrát apod. Nastavení 
používaných materiálů pro vzduchotechnické potrubí a trubky pro vytápění a chlazení. 
Tvorba nebo nahrání knihovních prvků vzduchotechniky a vytápění/chlazení, jako jsou 
koncové distribuční elementy – vyústky nebo ventily např., dále prvky příslušenství, např. 
požární uzávěry nebo zdrojové prvky – vzduchotechnické jednotky apod. Veškeré tyto 
prvky se musí správně nastavit, zařadit do systémové kategorie pro použití správného 
typu tekutiny. V neposlední řadě nastavení organizace projektu, zobrazovacích šablon, 
popisků, nastavení výkresů, tisku atd. 
2.1 Prostory a zóny 
Pro návrh množství vzduchu, tepelných ztrát a zisků je nutné definovat fyzikální 
parametry místností, nastavit potřeby vzduchu, zadat nastavení a typ provozu s ohledem 
na předpokládanou návštěvnost a typ užití daného prostoru, a tím vymezit chování dané 
místnosti, resp. prostoru pro výpočet výše zmíněného. Prostory, které sdílí stejný režim 
vytápění nebo způsobu řízení ventilace patří do stejné zóny.  
Obr. 4 Vytvořený model 
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2.2 Nastavení okrajových podmínek 
Pro správné vyhodnocení potřebného množství vzduchu, tepelných ztrát a zisků je 
zapotřebí nastavení každé místnosti tak, aby odpovídala účelu skutečného využití. Pro 
tyto účely má program předdefinovánu řadu možností, jednotlivé parametry lze i 
libovolně editovat. Dále je zapotřebí správného zeměpisného umístění pro výpočtové 
hodnoty venkovního prostředí. 
Obr. 5 Zóny a prostory 
Obr. 6 Umístění projektu 
Obr. 7 Meteorologické údaje 
 23 
 
Obr. 9 Nastavení typu prostoru 
Obr. 8 Nastavení časového využití prostoru 
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2.3 Energetická analýza 
Pro výpočet tepelné zátěže a zisků a potřeby vzduchu slouží energetický model, který 
zahrnuje nastavené prostory, zóny a nastavení konstrukcí. Pro správné stanovení 
požadovaných hodnot je potřebné mít správné nastavené vlastnosti konstrukcí, teplotní a 
ventilační režimy všech místností. V dialogu zátěže a vytápění jsme schopni toto 
nastavení ověřit a kontrolovat budovu po částech, které nás zajímají. 
Obr. 10 Energetický model budovy 
Obr. 11 Energetický detail místnosti 
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2.4 Nastavení U hodnot 
K správnému chování energetického modelu, je nutné nastavit správné U hodnoty 
konstrukcí a použitých materiálů. Lze to nastavit pro každý použitý materiál, který je užit 
ve skladbě konstrukce, lze užít koncepčních typů a globalizovat konstrukce dle typu, či 
je možné použití schematických typů a tyto koncepční typy tak nahradit za námi 
definované typy s vlastnostmi dle ČSN 73 0540-2:2011.  
Obr. 12 Nastavení vlastností materiálů 
Obr. 14 Tepelné vlastnosti skladby konstrukce 
Obr. 13 Užití schematických typů 
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3 Projekt vzduchotechniky 
3.1 Příprava modelu 
Je nutné nadefinovat používané typy potrubí a velikosti, jejich fyzikální vlastnosti, 
vlastnosti vzduchu, zvolit typ výpočtu tlakových ztrát, definovat veškeré potřebné 
parametry koncových prvků, příslušenství potrubí, tvarovek, aby mohl být proveden 
automatický výpočet potřeb vzduchu, dimenzování potrubí dle zvolených omezujících 
podmínek apod. Zapotřebí je vytvoření či nahrání knihovních prvků se kterými se bude 
pracovat a správné nastavení jejich vlastností. Dále nastavení výstupů, tabulek atd. 
3.1.1 Mechanická nastavení 
Dialog pro základní mechanická nastaveni, velikosti potrubí a vzhled mechanických 
systémů. 
Hustota vzduchu: 
Objemová hmotnost vzduchu, parametr potřebný pro stanovení tlakové ztráty a rozměrů 
potrubí. Nastavena hodnota 1,2047 kg/m3 pro suchý vzduch o teplotě 20 °C za 
atmosférického tlaku pn = 101325 Pa. 
Dynamická viskozita vzduchu: 
Obr. 15 Dialog Mechanické nastavení 
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Veličina charakterizující vnitřní třeni vzduchu, její definice je potřebná pro stanovení 
tlakové ztráty a rozměrů potrubí. Nastavena hodnota 0,0000185 Pa/s pro suchý vzduch o 
teplotě 20 °C za atmosférického tlaku pn = 101325 Pa. 
Definice velikostí používaných typu potrubí: 
V dialogu mechanického nastavení připravíme pro kulaté, oválné a hranaté potrubí 
seznam velikostí potrubí, které budeme chtít mít k dispozici pro potřeby návrhu a rámci 
kontextových nabídek při úpravách potrubí.  
Výpočet tlakové ztráty potrubí:  
K dispozici jsou metody výpočtu tlakových ztrát dle Altshul–Tsalova, Colebrookova 
nebo Haalandova přístupu. Rozdíly metod spočívají ve způsobu stanovení součinitele 
ztráty třením pro přechodné a turbulentní proudění. V projektu se dále postupuje dle 
Coolebrokova výpočtu. 
Součinitel ztráty třením: 
Laminární proudění 
𝑓 =  64/𝑅𝑒ℎ 
Přechodné a turbulentní proudění 
1
√𝑓
 =  −2 log [
𝜀
3,7𝐷𝑒





𝜀 je absolutní hrubost potrubí, 𝐷𝑒 je ekvivalentní průměr potrubí 
Stav průtoku  
Laminární 
𝑅𝑒ℎ  <  2000 
Přechodný 
2000 ≤  𝑅𝑒ℎ <  4000 
Turbulentní 
𝑅𝑒ℎ ≥  2000 
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kde 
 Reh je Reynoldsovo číslo na základě hydraulického průměru 
Průřez potrubí 
Kruhové: 




𝐷𝑒 = 𝐷ℎ = 𝐷 
Hranaté: 
𝐴𝐶 =  𝑊𝐻 
𝑝 =  2 (𝑊𝐻) 












𝐴𝐶 =  
𝜋𝑎2
4
+  𝑎(𝐴 − 𝑎) 
𝑝 =  𝜋𝑎 + 2(𝐴 − 𝑎) 












𝐴𝐶 je skutečná plocha průřezu potrubí, 𝐷 je vnitřní průměr, 𝐷𝑒 je ekvivalentní průměr, 
𝐷ℎ je hydraulický průměr, 𝐷 je vnitřní průměr, 𝑊 je šířka potrubí, 𝐻 je výška potrubí, 𝑝 






































𝛥𝑝 je tlakový spád, 𝑉𝑐 je rychlost, 𝑞 je objemový průtok, 𝑣 je kinematická viskozita, 𝜇 je 
dynamická viskozita vzduchu, 𝑝𝑣 je dynamický tlak, 𝛥𝑝𝑓 je tření, 𝐿 je délka, 𝑐 je ztrátový 
součinitel 
 30 
3.1.2 Nastavení koncových zařízení 
Koncové prvky mají přednastavenou uživatelsky definovatelnou konfiguraci průtoku na 
základě podkladů výrobce, stejně tak nastavenou paušálně hodnotu pro tlakovou ztrátu. 
3.1.3 Nastavení příslušenství potrubí 
Příslušenství potrubí mají nastavené paušální hodnoty přirážek k tlakovým ztrátám 
v potrubní sítí. Na množství průtoku vzduchu se nepodílí.  
3.1.4 Nastavení tvarovek 
Tvarovky nabízí několik způsobů nastavení přirážky na tlakovou ztrátu potrubní sítě. Je 
zvolena metoda definice měrného koeficientu a pro typy tvarovky jsou definované 
Obr. 16 Nastavení spojky vyústky 
Obr. 17 Nastavení spojky vzt příslušenství 
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hodnoty, tyto hodnoty odpovídají koeficientům místních ztrát. Na množství průtoku 
vzduchu se nepodílí. 
3.1.5 Nastavení potrubí 
Jednotlivé typy potrubí májí nastavenou drsnost, je u nich stanovena ztráta třením a 
dynamický tlak. Při stanovení tlakových ztrát v potrubí se uplatní nastavení vzduchu viz 
Dialog Mechanické nastavení. Na množství průtoku vzduchu se nepodílí. 
3.1.6 Nastavení mechanického zařízení 
Zdrojová zařízení mají přednastavenou výpočetní konfiguraci průtoku na základě součtu 
průtoků koncových prvků, stejně tak nastavenou výpočetní konfiguraci pro tlakovou 
ztrátu, které je dáno potrubím, koncovými prvky a ostatním příslušenstvím v síti.  
Obr. 18 Nastaveni tvarovek 
Obr. 19 Stanovené hodnoty potrubí 
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3.2 Koncepční návrh 
3.2.1 Centrální větrání depozitářů 
Modulární vzduchotechnické jednotky zajištují cirkulaci vzduchu, přívod max 10 % 
čerstvého vzduchu a jeho filtraci. Jednotky zajištují ohřev nebo chlazení, odvlhčení a 
dohřev směsi čerstvého a cirkulačního vzduchu. 
3.2.2 Decentrální větrání pracovních a vedlejších prostor 
Podstropní kompaktní rovnotlaké jednotky zajištují přívod čerstvého vzduchu a odvod 
znehodnoceného vzduchu s využitím 75% rekuperace. Hygienické prostory jsou řešeny 
podtlakově.  
3.2.3 Centrální větrání edukačního centra 
Modulární vzduchotechnická jednotky zajištují cirkulaci vzduchu, přívod max 10 % 
čerstvého vzduchu a jeho filtraci. Jednotky zajištují ohřev nebo chlazení, bez úpravy 
vlhkosti, dohřev směsi čerstvého a cirkulačního vzduchu. Uvažováno se 75 % rekuperace. 
3.2.4 Větrání prostor vstupní haly, recepce a zázemí recepce, nucený odvod vzduchu z 
odpadů 
Podstropní kompaktní rovnotlaká jednotka zajištuje přívod čerstvého vzduchu a odvod 
znehodnoceného vzduchu s využitím 75% rekuperace. Dále zajištuje nucený odvod 
vzduchu z prostor odpadů.  
Obr. 20 Průtok a tlaková ztráta pro přívodní větev 
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3.3 Modelování systému 
3.4 Výpočet množství vzduchu 
Na základě nastavení a definice prostorů lze stanovit pro každou danou místnost potřebu 
vzduchu. V projektu se stanovuje potřeba vzduchu jako maximální z hodnot pro 
minimální intenzitu větrání, dále na základě vyhodnocení počtu osob z podmínky pro 
užití daného prostoru, podobně tak z potřeby vzduchu na půdorysnou plochu nebo 
nuceným odvodem např z hygienického zázemí. 
Obr. 22 Návrh množství vzduchu 
Obr. 21 Model vzduchotechniky 
 34 
3.5 Dimenzování koncových prvků 
Hodnoty stanovené výpočtem množství vzduchu pro daný prostor se propíši do 
parametru, který je porovnán s hodnotou součtu množství vzduchu, který je zajištěn 
koncovými prvky a v přehledné tabulce lze velmi snadno editovat, aby byl potřebný návrh 
správný.  
3.6 Dimenzování potrubí 
Po nadimenzování koncových prvků a skutečných množství přiváděného a odváděného 
vzduchu lze využít automatického návrhu velikosti potrubí na základě omezujících 
nastavení metod stanovení rozměrů, buď dle maximální rychlosti proudění vzduchu, dle 
maximálního dosaženého tření v potrubí, dle stálého tlakového spádu v potrubí nebo dle 
zisku statického tlaku. V projektu je použita metoda omezení rychlosti a dosaženého 
tření.  
Obr. 24 Dimenzování potrubí 
Obr. 23 Návrh koncových prvků 
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3.7 Dimenzování zařízení 
Po nastavení průtoků koncových prvků, nastavení tlakových ztrát u distribučních 
elementů, tvarovek, příslušenství potrubí, jako např. tlumičů, klapek apod., 
nadimenzování potrubí dle podmínek uvedených v předchozí kapitole, program dopočítá 
tlakové poměry v celé potrubní sítí a na základě těchto parametrů lze navrhnout výkon 
potřebného zařízení. 
Obr. 25 Tlakové ztráty potrubí 
Obr. 26 Návrh jednotlivých větví potrubí 
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3.8 Závěr 
Z vymodelovaného projektu vzduchotechniky byly stanoveny tlakové poměry soustavy. 
Z výpočtů potřeb vzduchu a jejich konfrontací ze skutečně dodávaným vzduchem 
koncovými elementy dochází k optimalizaci a efektivnosti návrhu. Z těchto parametrů je 
dále optimalizován návrh velikosti potrubí a dokonalému vyvážení celé soustavy. 
V poslední fázi slouží všechna tato data pro návrh vzduchotechnické jednotky.  
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4 Projekt vytápění 
4.1 Příprava modelu 
Je nutné nadefinovat používané typy trubek a velikosti, jejich fyzikální vlastnosti, 
vlastnosti kapalin, zvolit typ výpočtu tlakových ztrát, definovat veškeré potřebné 
parametry koncových prvků, příslušenství trubek, tvarovek, aby mohl být proveden 
automatický výpočet potřeb průtoku kapaliny, dimenzování trubek dle zvolených 
omezujících podmínek apod. Dále nastavení výstupů, tabulek. 
4.1.1 Mechanická nastavení 
Dialogy pro základní mechanická nastaveni, velikosti trubek a vzhled mechanických 
systémů. 
Hustota vody: 
Hustota vody, parametr potřebný pro stanovení tlakové ztráty a rozměrů trubek. 
Nastavená hodnota pro různé stavy viz obrázek Nastavení vlastností kapalin. 
Dynamická viskozita vzduchu: 
Veličina charakterizující vnitřní třeni kapaliny, její definice je potřebná pro stanovení 
tlakové ztráty a rozměrů potrubí. Nastavená hodnota pro různé stavy viz obrázek 
Nastavení vlastností kapalin. 
Obr. 27 Nastavení úseků potrubí 
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Výpočet tlakové ztráty potrubí:  
K dispozici jsou metody výpočtu tlakových ztrát dle Colebrookova nebo Haalandova 
přístupu. Rozdíly metod spočívají ve způsobu stanovení součinitele ztráty třením pro 
přechodné a turbulentní proudění. V projektu se dále postupuje dle Coolebrokova 
výpočtu. 
Součinitel ztráty třením: 
Laminární proudění 
𝑓 =  64/𝑅𝑒 
Přechodné a turbulentní proudění 
1
√𝑓
 =  −2 log [
𝜀
3,7𝐷





𝜀 je absolutní hrubost potrubí, 𝐷 je vnitřní průměr potrubí 
Stav průtoku  
Laminární 
𝑅𝑒 <  2000 
Přechodný 
2000 ≤  𝑅𝑒 <  4000 
Turbulentní 
𝑅𝑒 ≥  2000 
kde 
Obr. 28 Nastavení vlastností kapalin 
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𝛥𝑝 je tlakový spád, 𝑉 je rychlost, 𝑞 je objemový průtok, 𝑣 je kinematická viskozita, 𝜇 je 
viskozita kapaliny dynamická, 𝛥𝑝𝑓 je tření, 𝐿 je délka 
Výpočet pro teplovodní potrubní sítě s uzavřenou smyčkou: 
4.1.2 Nastavení koncových zařízení 
Koncové prvky mají buď přednastavenou uživatelsky definovatelnou konfiguraci průtoku 
na základě podkladů výrobce nebo jsou stanoveny automaticky na základě potřeby 
Obr. 29 Analýza sítí s uzavřenou smyčkou 
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topného či chladícího výkonu. Dále mají nastavenou paušálně hodnotu pro tlakovou 
ztrátu. 
4.1.3 Nastavení příslušenství potrubí 
Příslušenství trubek nabízí několik způsobů nastavení přirážky na tlakovou ztrátu 
potrubní sítě. Je zvolena metoda definice měrného koeficientu a pro typy příslušenství 
jsou definované hodnoty, tyto hodnoty odpovídají koeficientům místních ztrát. 
4.1.4 Nastavení tvarovek 
Tvarovky nabízí několik způsobů nastavení přirážky na tlakovou ztrátu potrubní sítě. Je 
zvolena metoda definice měrného koeficientu a pro typy tvarovky jsou definované 
hodnoty, tyto hodnoty odpovídají koeficientům místních ztrát. 
Obr. 30 Nastavení spojky otopného tělesa 
Obr. 31 Nastavení spojky příslušenství trubek 
 41 
4.1.5 Nastavení trubek 
Jednotlivé typy potrubí májí nastavenou drsnost, je u nich stanovena ztráta třením. Při 
stanovení tlakových ztrát v trubkách se uplatní nastavení kapalin viz Nastavení vlastností 
kapalin 
4.1.6 Nastavení mechanického zařízení 
Zdrojová zařízení mají přednastavenou výpočetní konfiguraci průtoku na základě součtu 
průtoků koncových prvků, stejně tak nastavenou výpočetní konfiguraci pro tlakovou 
ztrátu, které je dáno potrubím, koncovými prvky a ostatním příslušenstvím v síti.  
Obr. 32 Nastavení tvarovky trubky 
Obr. 33 Stanovené hodnoty trubek 
Obr. 34 Průtok a tlaková ztráta okruhu těles 
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4.2 Koncepční návrh 
4.2.1 Zdroj tepla 
Zdrojem tepla slouží kaskáda tepelných čerpadel typu vzduch/voda umístěných na střeše 
objektu. Přívod topné/chladící vody jde do strojovny tepla a chladu v nejspodnějším 
podlaží objektu. Bivalentním zdrojem tepla slouží dvojice plynových kotlů, 
která případně dokáže plně zastoupit tepelná čerpadla.  
4.2.2 Strojovna tepla a chladu 
Tepelná čerpadla vyrábí teplo nebo chlad. K akumulaci tohoto tepla či chladu slouží velké 
akumulační nádrže. Z nichž je teplo resp. chlad dále distribuován do rozdělovačů tepla a 
chladu. Rozdělovač tepla má čtyři okruhy: okruh otopných těles, okruh vytápění fancoily, 
okruh ohřívačů VZT jednotek a okruh pro plošné vytápění v depozitářích. Rozdělovač 
chladu má tři okruhy: okruh chlazení fancoily, okruh chladičů VZT jednotek a okruh pro 
plošné chlazení depozitářů. Pro distribuci otopné vody pro vytápění/chlazení depozitářů 
slouží dvojice deskových výměníků napojených na straně primáru na zmíněné 
rozdělovače, na straně sekundáru s rozdělovači v místnostech depozitářů. Dopouštění a 
udržení potřebných tlakových poměru v síti chladu nebo teplo zajištují expanzní 
automaty. Topný okruh kaskády plynových kotlů je napojen na akumulační nádrž tepla. 
4.2.3 Okruh otopných těles 
Směšovaný okruh distribuuje topnou vodu do otopných těles a žebříků.  
4.2.4 Okruh fancoilů 
Nesměšované okruhy topné nebo chladící vody distribuovaný do fancoilových jednotek 
pracujících v režimu pro chlazení nebo vytápění 
4.2.5 Okruh VZT jednotek 
Nesměšované okruhy topné nebo chladící vody distribuovaný do VZT jednotek 
pracujících v režimu pro chlazení nebo ohřev vzduchu.  
4.2.6 Okruh plošného vytápění 
Směšovaný okruh zajišťuje topnou nebo chladící vodu pro napájení deskových 
výměníku, ze kterých jsou dále napájeny rozdělovače v místnostech depozitářů a těmi 
distribuováno do panelů pro vytápění či chlazení. 
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4.3 Modelování systému 
Obr. 35 Model vytápění 
Obr. 36 Strojovna tepla a chladu 
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4.4 Výpočet tepelných ztrát, tepelné zátěže 
Na základě nastavení a definice prostorů lze stanovit pro každou danou místnost potřebu 
tepla nebo chladu. V rámci výpočtu těchto hodnot se uplatní i zisky za osoby, osvětlení a 
zařízení dle nastavení typu prostoru viz nastavení okrajových podmínek. Tepelné ztráty 
větráním jsou stanoveny pro předpokládanou účinnost rekuperace 75 %. 
4.5 Dimenzování koncových prvků 
Hodnoty stanovené výpočtem tepelných ztrát a zisků pro daný prostor se propíši do 
parametru, který je porovnán s hodnotou dodávaného výkonu, který je zajištěn 
koncovými prvky a v přehledné tabulce lze velmi snadno editovat, aby byl potřebný návrh 
správný. Tento dodaný výkon je u otopných těles stanoven na základě automatického 
převodu výkonů těles dle užitého teplotního gradientu otopné vody, vnitřní výpočtové 
teploty a dalších parametrů, u fancoilů jsou použity katalogové výkony dané výrobcem. 
Obr. 37 Tepelné ztráty a zisky 
Obr. 38 Dimenzování koncových prvků 
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4.6 Dimenzování potrubí 
Po nadimenzování koncových prvků, stanovení potřebného množství otopné/chladící 
vody, tak aby byly pokryty tepelné ztráty nebo zisky lze využít automatického návrhu 
velikosti trubky na základě omezujících nastavení metod stanovení rozměrů, buď dle 
maximální rychlosti proudění tekutiny nebo dle maximálního dosaženého tření v trubce. 
V projektu je použita metoda omezení rychlosti. 
4.7 Dimenzování zařízení 
Po získaní hodnot průtoků a tlakových ztrát koncových prvků, po nastavení tlakových 
ztrát tvarovek, příslušenství trubek, nadimenzování potrubí dle podmínek uvedených 
v předchozí kapitole, program dopočítá tlakové poměry v celé potrubní sítí a na základě 
těchto parametrů lze navrhnout výkon potřebného zařízení pro cirkulaci dostatečného 
množství otopného média. Návrh zdroje tepla je na základě znalosti tepelných ztrát a 
tepelných zisků. Z dat o objemech jednotlivých systému lze navrhnout velikost potřebné 
expanzní nádoby.  
 
Obr. 39 Dimenzování trubek 
Obr. 40 Souhrny tepelných výkonů dle koncových zařízení 
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4.8 Závěr 
Z vymodelovaného projektu vytápění byly stanoveny tlakové a objemové poměry 
soustavy. Z výpočtů potřeb na vytápění/chlazení a jejich konfrontací ze skutečně 
dodávaným teplem/chladem koncovými elementy dochází k optimalizaci a efektivnosti 
návrhu. Z těchto parametrů je dále optimalizován návrh velikosti trubek a dokonalému 
vyvážení celé soustavy, např u těles navrhnutím stupněm zaregulování. V poslední fázi 
slouží všechna tato data pro návrh cirkulačních čerpadel, návrhu zdroje tepla, expanzních 
nádob apod.  
 
 47 
5 Studie regulace a řízení 
Zajišťuje celkový chod soustavy vytápění, chlazení a vzduchotechniky. V případě 
stabilizace vnitřního prostředí depozitáře zajistí MaR utlumení větrání a 
vytápění/chlazení pro ekonomický provoz soustavy. Po stabilizaci vnitřního prostředí je 
nutné provést přeregulování výměny vzduchu v daných depozitářích. Výkon EC motorů 
bude plynule regulován pro snížení vzduchového průtoku po stabilizaci vnitřního 
prostředí. Po stabilizaci prostředí depozitářů budou vnitřní čidla zjišťovat stav 
mikroklimatu a dle těchto údajů sníží vzduchový výkon jednotky nebo přejdou do režimu 
cyklování. Délka, frekvence a vzduchový výkon při cyklování bude stanoven na základě 
údajů z čidel vnitřního prostředí. 
Díky systémové analýze lze stanovit tlakové poměry v potrubích, simulovat koloběh 
otopné kapaliny v potrubích vzduchotechniky a trubkách vytápění a chlazení. Díky této 
analýze, dohledáme nejvzdálenější větev trubní sítě a všechny ostatní větvě doregulovat 
a vyrovnat tlakové poměry v síti.  
Pro správnou funkčnost je zapotřebí mít dobře nastavené případně upravené koncové 
prvky, aby nebyl výpočet chybný. Na obrázku níže, lze vidět, jak funguje například 
nastavení pro knihovní prvek otopného tělesa, převodu výkonů dle vstupních kritérií, 
určování potřebného výkonu, nastavení ztrát apod. 
 




Obr. 43 Kontrola tlakových ztrát nejvzdálenějšího tělesa 
Obr. 42 Kontrola tlakových ztrát u ostatních těles 
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6 Závěr 
Práce se zabývala BIM způsobem projektování vzduchotechniky a vytápění. Cílem bylo 
zjednodušení práce při návrhu, využití zadaných dat pro automatizované dimenzování 
distribučních sítí a koncových prvků. Vypočtená fyzikální data a jiné údaje pak sloužila 
pro návrh zdrojových prvků. V rámci práce byl vytvořen energetický model, který slouží 
pro fyzikální definici prostor místností objektu, ze kterého pak vycházel návrh množství 
vzduchu či tepelné ztráty a zisky. Tyto parametry místností korespondovaly 
s navrhnutými koncovými prvky a byly zpětně velmi jednoduše kontrolovány. Využitím 
výpočtu tlakových poměrů v distribuční síti šlo velmi dobře optimalizovat jednotlivé 
větve, případně navrhnout regulační opatření. 
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D.1.4.4.b – 07 AXONOMETRIE – OKRUH ÚT Č. 2 + OKRUH CHLA Č. 1 – 
FANCOILY 
D.1.4.4.b – 08 AXONOMETRIE – OKRUH ÚT Č. 3 + OKRUH CHLA Č. 2 – 
VZT 
D.1.4.4.b – 09 AXONOMETRIE – OKRUH ÚT Č. 4 + OKRUH CHLA Č. 3 – 
PLOŠNÉ 
D.1.4.4.b – 10  TLAKOVÉ ZTRÁTY – OKRUH ÚT Č. 1 – OTOPNÁ TĚLESA 
D.1.4.4.b – 11  SCHEMA TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 
D.1.4.4.b – 12  NÁVRH TEPELNÝCH ZTRÁT A ZISKŮ 
 
  
Návrh množství vzduchu 
  
 Návrh tepelných ztrát a zisků 
 
  
Výpis z výkazu analýzy tepelného zatížení 
Souhrn projektu  
Umístění a počasí  
Zeměpisná šířka  42,41° 
Zeměpisná délka  -71,26° 
Letní suchý teploměr  29 °C 
Letní mokrý teploměr  21,56 °C 
Zimní suchý teploměr  -10,5 °C 
Průměrná denní teplota  13,67 °C 
 
Souhrn budovy  
Vstupy  
Typ budovy Kancelář 
Plocha (m²) 1 804 
Objem (m³) 6 345,82 
Maximální chlazení, měsíc a hodina Červen 14:00 
 
Souhrn podlaží – SO.01_3. NP  
Vstupy  
Plocha (m²) 386 
Objem (m³) 1 234,88 
Maximální chlazení, měsíc a hodina Červenec 14:00 
 
Souhrn podlaží – SO.01_1. PP  
Vstupy  
Plocha (m²) 380 
Objem (m³) 1 380,34 
Maximální chlazení, měsíc a hodina Červenec 15:00 
 
Souhrn podlaží – SO.01_2. NP  
Vstupy  
Plocha (m²) 388 
Objem (m³) 1 244,56 
Maximální chlazení, měsíc a hodina Červenec 13:00 
 
Souhrn podlaží – SO.01_1. NP  
Vstupy  
Plocha (m²) 388 
Objem (m³) 1 243,97 
Maximální chlazení, měsíc a hodina Červenec 15:00 
 
Souhrn podlaží – SO.01_SNÍŽENÁ 1. NP  
Vstupy  
Plocha (m²) 262 
Objem (m³) 1 242,07 




Souhrn zóny – BEZ PODMÍNKY (NEVYT)  
Vstupy  
Plocha (m²) 6 
Objem (m³) 21,24 
Nastavená hodnota chlazení   
Nastavená hodnota vytápění   
 
Souhrn zóny – DOLNÍ DEPOZITÁŘE (ÚT 18 °C/CHLA 23°)  
Vstupy  
Plocha (m²) 237 
Objem (m³) 758,03 
Nastavená hodnota chlazení  23 °C 
Nastavená hodnota vytápění  18 °C 
 
Souhrn zóny – EDUKAČNÍ CENTRUM (ÚT 20 °C/CHLA 26°)  
Vstupy  
Plocha (m²) 104 
Objem (m³) 331,44 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  20 °C 
 
Souhrn zóny – HORNÍ DEPOZITÁŘE (ÚT 18 °C/CHLA 23°)  
Vstupy  
Plocha (m²) 156 
Objem (m³) 884,18 
Nastavená hodnota chlazení  23 °C 
Nastavená hodnota vytápění  18 °C 
Ventilace na osobu (m³/h) 77,41 
 
Souhrn zóny – KOMUNIKACE (ÚT 15 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 198 
Objem (m³) 657,35 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  15 °C 
 
Souhrn zóny – LEVÉ DEPOZITÁŘE (ÚT 18 °C/CHLA 23°)  
Vstupy  
Plocha (m²) 218 
Objem (m³) 697,55 
Nastavená hodnota chlazení  23 °C 
Nastavená hodnota vytápění  18 °C 
Souhrn zóny – PRACOVIŠTĚ (ÚT 20 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 169 
Objem (m³) 614,86 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 




Souhrn zóny – PRACOVIŠTĚ (ÚT 20 °C/CHLA ÚT 26 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 97 
Objem (m³) 310,26 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  20 °C 
 
Souhrn zóny – PRAVÉ DEPOZITÁŘE (ÚT 18 °C/CHLA 23°)  
Vstupy  
Plocha (m²) 218 
Objem (m³) 697,55 
Nastavená hodnota chlazení  23 °C 
Nastavená hodnota vytápění  18 °C 
 
Souhrn zóny – SCHODIŠTĚ (ÚT 15 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 68 
Objem (m³) 226,47 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  15 °C 
Hustota ventilace (L/(s·m²)) 0,61 
Ventilace na osobu (m³/h) 49,73 
 
Souhrn zóny – SERVEROVNA (CHLA 15 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 10 
Objem (m³) 37,39 
Nastavená hodnota chlazení  15 °C 
Nastavená hodnota vytápění  15 °C 
 
Souhrn zóny – TECHNICKÉ ZÁZEMÍ (ÚT 10 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 126 
Objem (m³) 451,13 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  10 °C 
 
Souhrn zóny – VSTUPNÍ HALA (ÚT 10 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 4 
Objem (m³) 15,13 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  10 °C 
Souhrn zóny – VSTUPNÍ HALA (ÚT 15 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 21 
Objem (m³) 70,85 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  15 °C 
 
  
Souhrn zóny – VSTUPNÍ HALA (ÚT 20 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 11 
Objem (m³) 38,40 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  20 °C 
 
Souhrn zóny – VSTUPNÍ HALA (ÚT 20 °C/CHLA 26 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 48 
Objem (m³) 163,23 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  20 °C 
 
Souhrn zóny – ZÁZEMÍ (ÚT 15 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 31 
Objem (m³) 105,60 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  15 °C 
 
Souhrn zóny – ZÁZEMÍ (ÚT 20 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 76 
Objem (m³) 250,73 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 
Nastavená hodnota vytápění  20 °C 
 
Souhrn zóny – ZÁZEMÍ (ÚT 24 °C)  
Vstupy  
Plocha (m²) 4 
Objem (m³) 14,44 
Nastavená hodnota chlazení  26 °C 




Souhrn prostorů – 311 VSTUP NA STŘECHU 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 4 
Objem (m³) 12,80  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 6  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 25  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 43  
Výkonové zatížení (W) 56  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 36 100,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 36 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 015 SKLAD IT 
 
Vstupní data 
Plocha (m²) 2 
Objem (m³) 8,44  
Plocha stěny (m²) 9  
Plocha střechy (m²) 1  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 13  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 25  
Výkonové zatížení (W) 33  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 72 92,27% 53 0 0 18 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Střecha 6 7,73% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 78 100% 53 0 0 18 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 203 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 34 
Objem (m³) 110,38  
Plocha stěny (m²) 24  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 66  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 312  
Výkonové zatížení (W) 74  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 90 11,71% 0 86 0 4 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 204 26,44% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 261 33,85% - - - - - - - - 
Napájení 62 8,06% - - - - - - - - 
Lidé 154 19,94% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 206 86,16% 0 
19
3 
0 13 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 33 13,84% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 239 100% 0 
19
3 
0 13 0 0 0 0 
 
  
Souhrn prostorů – 206 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 53 
Objem (m³) 169,19  
Plocha stěny (m²) 40  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 90  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 478  
Výkonové zatížení (W) 114  
Počet osob 3  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 151 13,17% 0 
10
1 
32 18 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 266 23,16% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 400 34,85% - - - - - - - - 
Napájení 95 8,30% - - - - - - - - 
Lidé 236 20,52% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 



































Stěna 340 82,34% 0 
22
7 
57 57 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 73 17,66% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 412 100% 0 
22
7 
57 57 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 207 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 31 
Objem (m³) 99,49  
  
Plocha stěny (m²) 24  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 52  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 281  
Výkonové zatížení (W) 67  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 94 13,93% 0 86 7 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 149 22,12% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 235 35,01% - - - - - - - - 
Napájení 56 8,33% - - - - - - - - 
Lidé 139 20,61% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 206 100,00% 0 
19
3 
13 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 206 100% 0 
19
3 
13 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 103 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 34 
Objem (m³) 110,35  
Plocha stěny (m²) 22  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 69  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 312  
Výkonové zatížení (W) 74  
  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 85 11,09% 0 85 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 204 26,60% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 261 34,10% - - - - - - - - 
Napájení 62 8,12% - - - - - - - - 
Lidé 154 20,08% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 190 72,43% 0 
19
0 
0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 72 27,57% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 262 100% 0 
19
0 
0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 105 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 53 
Objem (m³) 169,16  
Plocha stěny (m²) 40  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 90  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 478  
Výkonové zatížení (W) 114  
Počet osob 3  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  






























Stěna 151 13,18% 0 
10
1 
32 18 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 266 23,12% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 400 34,87% - - - - - - - - 
Napájení 95 8,30% - - - - - - - - 
Lidé 236 20,53% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 



































Stěna 340 77,22% 0 
22
7 
57 57 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 100 22,78% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 440 100% 0 
22
7 
57 57 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 109 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 31 
Objem (m³) 99,47  
Plocha stěny (m²) 22  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 70  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 281  
Výkonové zatížení (W) 67  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 85 12,80% 0 85 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 148 22,37% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 235 35,48% - - - - - - - - 
Napájení 56 8,45% - - - - - - - - 
Lidé 139 20,90% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 190 26,87% 0 
19
0 
0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 517 73,13% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 707 100% 0 
19
0 
0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 304 UČEBNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 34 
Objem (m³) 110,35  
Plocha stěny (m²) 24  
Plocha střechy (m²) 43  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 93  
Plocha okna (m²) 5  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 520  
Výkonové zatížení (W) 371  
Počet osob 23  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





































0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 94 2,16% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 403 9,27% - - - - - - - - 





53,13% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 




































Stěna 171 15,48% 0 
15
7 
0 14 0 0 0 0 
Okno 252 22,84% 0 
25
2 
0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 330 29,86% - - - - - - - - 
Příčka 352 31,82% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 







0 14 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 307 UČEBNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 38 
Objem (m³) 121,62  
Plocha stěny (m²) 40  
Plocha střechy (m²) 46  
Plocha dveří (m²) 0  
Plocha příčky (m²) 72  
Plocha okna (m²) 7  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 573  
Výkonové zatížení (W) 409  
Počet osob 25  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





































0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 100 2,03% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 444 8,98% - - - - - - - - 












































Stěna 302 24,48% 0 
18
1 
61 61 0 0 0 0 
Okno 316 25,59% 0 
31
6 
0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 352 28,56% - - - - - - - - 
Příčka 264 21,37% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 







61 61 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 308 UČEBNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 31 
Objem (m³) 99,47  
Plocha stěny (m²) 24  
Plocha střechy (m²) 39  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 74  
Plocha okna (m²) 5  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 468  
Výkonové zatížení (W) 335  
Počet osob 21  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





































0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 85 2,09% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 363 8,98% - - - - - - - - 




51,46% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 





































Stěna 171 17,53% 0 
15
7 
14 0 0 0 0 0 
Okno 252 25,87% 0 
25
2 
0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 297 30,44% - - - - - - - - 
Příčka 255 26,17% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 976 100% 0 
41
0 
14 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 115 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 136 
Objem (m³) 814,05  
Plocha stěny (m²) 238  
Plocha střechy (m²) 154  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 32  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 1 227  
Výkonové zatížení (W) 292  
Počet osob 7  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 820 18,15% 137 
30
4 
379 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 




35,54% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 140 3,11% - - - - - - - - 




23,80% - - - - - - - - 
Napájení 256 5,67% - - - - - - - - 
Lidé 620 13,73% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 










































665 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 




33,54% - - - - - - - - 
Příčka 140 4,30% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 







665 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 116 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 21 
Objem (m³) 70,13  
Plocha stěny (m²) 40  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 26  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 187  
Výkonové zatížení (W) 45  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 83 17,14% 44 0 0 39 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 114 23,52% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 157 32,48% - - - - - - - - 
Napájení 37 7,73% - - - - - - - - 
Lidé 92 19,12% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 343 59,02% 219 0 0 124 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
  
Příčka 238 40,98% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 581 100% 219 0 0 124 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 001 CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 49 
Objem (m³) 177,33  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 35  
Plocha příčky (m²) 188  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 263  
Výkonové zatížení (W) 158  
Počet osob 5  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 301c CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 13 
Objem (m³) 40,90  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 16  
Plocha dveří (m²) 16  
Plocha příčky (m²) 51  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 69  
Výkonové zatížení (W) 41  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  






























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 104 100,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 104 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 301a CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 11 
Objem (m³) 33,91  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 12  
Plocha dveří (m²) 8  
Plocha příčky (m²) 12  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 57  
Výkonové zatížení (W) 34  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 77 100,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 77 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 301b CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 20 
Objem (m³) 62,52  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 24  
Plocha dveří (m²) 19  
Plocha příčky (m²) 51  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 105  
  
Výkonové zatížení (W) 63  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 155 100,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 155 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 201c CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 13 
Objem (m³) 40,88  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 17  
Plocha příčky (m²) 51  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 69  
Výkonové zatížení (W) 41  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 201b CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 20 
Objem (m³) 62,48  
  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 22  
Plocha příčky (m²) 59  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 105  
Výkonové zatížení (W) 63  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 101c CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 13 
Objem (m³) 40,90  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 17  
Plocha příčky (m²) 51  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 69  
Výkonové zatížení (W) 41  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
  
Souhrn prostorů – 101a CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 11 
Objem (m³) 33,91  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 8  
Plocha příčky (m²) 18  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 57  
Výkonové zatížení (W) 34  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 101b CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 20 
Objem (m³) 62,52  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 19  
Plocha příčky (m²) 56  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 105  
Výkonové zatížení (W) 63  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Střecha 0 100,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 201a CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 11 
Objem (m³) 33,89  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 8  
Plocha příčky (m²) 20  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 57  
Výkonové zatížení (W) 34  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 315 CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 3 
Objem (m³) 10,66  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 5  
Plocha dveří (m²) 6  
Plocha příčky (m²) 31  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 18  
Výkonové zatížení (W) 11  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  






























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 31 100,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 31 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 303 CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 3 
Objem (m³) 10,02  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 4  
Plocha dveří (m²) 5  
Plocha příčky (m²) 22  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 17  
Výkonové zatížení (W) 10  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 24 100,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 306 CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 4 
Objem (m³) 12,80  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 6  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 25  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
  
Světelné zatížení (W) 22  
Výkonové zatížení (W) 13  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 36 100,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 36 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 211 CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 3 
Objem (m³) 10,66  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 6  
Plocha příčky (m²) 36  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 18  
Výkonové zatížení (W) 11  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 111 CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 4 
  
Objem (m³) 11,88  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 8  
Plocha příčky (m²) 30  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 20  
Výkonové zatížení (W) 12  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 017 CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 3 
Objem (m³) 12,09  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 6  
Plocha příčky (m²) 40  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 18  
Výkonové zatížení (W) 11  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
 
Souhrn prostorů – 104 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 73 
Objem (m³) 232,52  
Plocha stěny (m²) 90  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 115  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 657  
Výkonové zatížení (W) 156  
Počet osob 4  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 244 15,94% 35 58 11 140 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 282 18,44% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 550 35,92% - - - - - - - - 
Napájení 131 8,55% - - - - - - - - 
Lidé 324 21,15% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
































Stěna 769 97,40% 175 
13
0 
19 445 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 21 2,60% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 790 100% 175 
13
0 
19 445 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 209 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 73 
  
Objem (m³) 232,52  
Plocha stěny (m²) 90  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 17  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 657  
Výkonové zatížení (W) 156  
Počet osob 4  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 244 18,45% 35 58 11 140 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 74 5,58% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 550 41,58% - - - - - - - - 
Napájení 131 9,90% - - - - - - - - 
Lidé 324 24,49% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
































Stěna 769 98,20% 175 
13
0 
19 445 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 14 1,80% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 783 100% 175 
13
0 
19 445 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 313 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 73 
Objem (m³) 232,52  
Plocha stěny (m²) 90  
Plocha střechy (m²) 89  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 36  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
  
Světelné zatížení (W) 657  
Výkonové zatížení (W) 156  
Počet osob 4  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 244 10,29% 35 58 11 140 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 926 38,99% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 159 6,69% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 576 24,26% - - - - - - - - 
Napájení 137 5,78% - - - - - - - - 
Lidé 332 13,99% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
































Stěna 769 54,90% 175 
13
0 
19 445 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 632 45,10% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 







19 445 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 012 ČISTÁ DÍLNA – KOVO 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 27 
Objem (m³) 96,58  
Plocha stěny (m²) 47  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 51  
Plocha okna (m²) 3  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 544  
Výkonové zatížení (W) 286  
Počet osob 6  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  






























Stěna 403 49,67% 197 0 23 183 0 0 0 0 
Okno 151 18,65% 50 0 0 101 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 257 31,69% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 812 100% 248 0 23 284 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 010 ČISTÁ DÍLNA – KERAMIKA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 26 
Objem (m³) 94,76  
Plocha stěny (m²) 47  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 40  
Plocha okna (m²) 3  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 534  
Výkonové zatížení (W) 281  
Počet osob 6  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 398 59,95% 0 
19
6 
23 180 0 0 0 0 
Okno 151 22,81% 0 50 0 101 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 115 17,25% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 664 100% 0 
24
6 
23 281 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 009 ŠPINAVÁ DÍLNA – KERAMIKA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 21 
Objem (m³) 75,52  
Plocha stěny (m²) 16  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 47  
  
Plocha okna (m²) 1  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 425  
Výkonové zatížení (W) 224  
Počet osob 5  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 133 35,08% 0 
13
3 
0 0 0 0 0 0 
Okno 50 13,29% 0 50 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 196 51,64% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 380 100% 0 
18
4 
0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 008 DIGITALIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 12 
Objem (m³) 42,42  
Plocha stěny (m²) 10  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 26  
Plocha okna (m²) 1  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 138  
Výkonové zatížení (W) 189  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 83 38,35% 0 83 0 0 0 0 0 0 
Okno 35 16,17% 0 35 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 99 45,48% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 217 100% 0 
11
8 
0 0 0 0 0 0 
 
  
Souhrn prostorů – 007 ŠPINAVÁ DÍLNA – KOVO 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 35 
Objem (m³) 125,66  
Plocha stěny (m²) 27  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 94  
Plocha okna (m²) 1  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 708  
Výkonové zatížení (W) 373  
Počet osob 7  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 236 32,18% 0 
16
8 
0 68 0 0 0 0 
Okno 50 6,89% 0 50 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 447 60,93% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 733 100% 0 
21
8 
0 68 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 004 PRACOVNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 17 
Objem (m³) 60,93  
Plocha stěny (m²) 17  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 51  
Plocha okna (m²) 1  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 199  
Výkonové zatížení (W) 271  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 141 23,28% 141 0 0 0 0 0 0 0 
  
Okno 50 8,34% 50 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 414 68,38% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 606 100% 192 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 011 PRACOVNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 13 
Objem (m³) 47,96  
Plocha stěny (m²) 15  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 30  
Plocha okna (m²) 1  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 156  
Výkonové zatížení (W) 213  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 123 40,27% 0 0 0 123 0 0 0 0 
Okno 50 16,53% 0 0 0 50 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 132 43,20% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 305 100% 0 0 0 173 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 002 BADATELNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 20 
Objem (m³) 71,03  
Plocha stěny (m²) 25  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 56  
Plocha okna (m²) 2  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 232  
Výkonové zatížení (W) 316  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 209 23,85% 209 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 101 11,53% 101 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 566 64,62% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 876 100% 310 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 204 PRACOVNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 18 
Objem (m³) 56,88  
Plocha stěny (m²) 15  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 47  
Plocha okna (m²) 3  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 210  
Výkonové zatížení (W) 287  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 8 1,15% 8 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 133 19,57% 133 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 183 26,88% - - - - - - - - 
Napájení 249 36,66% - - - - - - - - 
Lidé 107 15,74% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 108 26,80% 108 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 126 31,32% 126 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
  
Příčka 169 41,88% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 403 100% 234 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 107 PŘÍJEM NOVÝCH AKVIZIC 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 20 
Objem (m³) 65,50  
Plocha stěny (m²) 22  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 6  
Plocha příčky (m²) 40  
Plocha okna (m²) 3  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 242  
Výkonové zatížení (W) 330  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 10 1,32% 10 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 133 17,06% 133 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 16 2,03% 16 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 211 26,99% - - - - - - - - 
Napájení 287 36,80% - - - - - - - - 
Lidé 123 15,80% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 142 19,09% 142 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 126 16,96% 126 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 219 29,47% 219 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 257 34,48% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 744 100% 488 0 0 0 0 0 0 0 
 




Plocha (m²) 20 
Objem (m³) 65,50  
Plocha stěny (m²) 22  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 39  
Plocha okna (m²) 5  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 242  
Výkonové zatížení (W) 330  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 11 1,23% 11 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 266 29,64% 266 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 211 23,44% - - - - - - - - 
Napájení 287 31,97% - - - - - - - - 
Lidé 123 13,72% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 152 23,25% 152 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 252 38,50% 252 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 251 38,25% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 656 100% 405 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 312 PRACOVNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 18 
Objem (m³) 56,88  
Plocha stěny (m²) 15  
Plocha střechy (m²) 22  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 42  
Plocha okna (m²) 3  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 210  
Výkonové zatížení (W) 287  
  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 8 0,86% 8 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 133 14,56% 133 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 225 24,66% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 186 20,34% - - - - - - - - 
Napájení 254 27,74% - - - - - - - - 
Lidé 108 11,84% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 108 19,48% 108 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 126 22,76% 126 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 170 30,64% - - - - - - - - 
Příčka 150 27,12% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 555 100% 234 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 310 BADATELNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 20 
Objem (m³) 65,50  
Plocha stěny (m²) 22  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 39  
Plocha okna (m²) 5  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 242  
Výkonové zatížení (W) 330  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 11 1,23% 11 0 0 0 0 0 0 0 
  
Okno 266 29,64% 266 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 211 23,44% - - - - - - - - 
Napájení 287 31,97% - - - - - - - - 
Lidé 123 13,72% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 152 23,21% 152 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 252 38,44% 252 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 252 38,35% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 657 100% 405 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 305 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 73 
Objem (m³) 232,52  
Plocha stěny (m²) 90  
Plocha střechy (m²) 89  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 40  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 657  
Výkonové zatížení (W) 156  
Počet osob 4  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 331 13,11% 28 48 251 4 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 941 37,26% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 176 6,98% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 572 22,64% - - - - - - - - 
Napájení 136 5,39% - - - - - - - - 




































Stěna 769 54,90% 175 
13
0 
445 19 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 632 45,10% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 







445 19 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 205 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 73 
Objem (m³) 232,52  
Plocha stěny (m²) 90  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 26  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 657  
Výkonové zatížení (W) 156  
Počet osob 4  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 331 22,39% 28 48 251 4 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 116 7,86% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 542 36,67% - - - - - - - - 
Napájení 129 8,73% - - - - - - - - 
Lidé 360 24,35% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 

































Stěna 769 100,00% 175 
13
0 
445 19 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 769 100% 175 
13
0 
445 19 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 108 DEPOZITÁŘ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 73 
Objem (m³) 232,52  
Plocha stěny (m²) 90  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 129  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 657  
Výkonové zatížení (W) 156  
Počet osob 4  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 331 19,64% 28 48 251 4 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 324 19,21% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 542 32,16% - - - - - - - - 
Napájení 129 7,66% - - - - - - - - 
Lidé 360 21,35% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
































Stěna 769 51,62% 175 
13
0 
445 19 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 721 48,38% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
  







445 19 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 202 SCHODIŠTĚ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 21 
Objem (m³) 69,48  
Plocha stěny (m²) 17  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 0  
Plocha příčky (m²) 37  
Plocha okna (m²) 3  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 67  
Výkonové zatížení (W) 334  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 112 51,42% 95 0 0 17 0 0 0 0 
Okno 106 48,58% 106 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 217 100% 200 0 0 17 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 102 SCHODIŠTĚ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 21 
Objem (m³) 69,48  
Plocha stěny (m²) 1  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 0  
Plocha příčky (m²) 30  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 67  
Výkonové zatížení (W) 334  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  






























Stěna 5 100,00% 0 0 0 5 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 5 100% 0 0 0 5 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 302 SCHODIŠTĚ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 21 
Objem (m³) 66,27  
Plocha stěny (m²) 17  
Plocha střechy (m²) 25  
Plocha dveří (m²) 0  
Plocha příčky (m²) 37  
Plocha okna (m²) 3  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 67  
Výkonové zatížení (W) 334  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 112 29,45% 95 0 0 17 0 0 0 0 
Okno 106 27,82% 106 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 162 42,74% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 379 100% 200 0 0 17 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 020 SCHODIŠTĚ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 6 
Objem (m³) 21,24  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 0  
Plocha příčky (m²) 29  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 19  
  
Výkonové zatížení (W) 94  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 013 SERVEROVNA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 10 
Objem (m³) 37,39  
Plocha stěny (m²) 7  
Plocha střechy (m²) 1  
Plocha dveří (m²) 3  
Plocha příčky (m²) 66  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 166  
Výkonové zatížení (W) 7 725  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 33 0,37% 33 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 12 0,13% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 984 11,24% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 




88,26% - - - - - - - - 
Lidé 0 0,00% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 




100% 33 0 0 0 0 0 0 0 
 
  
Souhrn prostorů – 005 STROJOVNA TEPLA A CHLADU 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 32 
Objem (m³) 117,52  
Plocha stěny (m²) 25  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 92  
Plocha okna (m²) 2  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 105  
Výkonové zatížení (W) 523  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 142 67,67% 0 
14
2 
0 0 0 0 0 0 
Okno 68 32,33% 0 68 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 210 100% 0 
21
0 
0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 014 STROJOVNA VZT 1 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 73 
Objem (m³) 263,32  
Plocha stěny (m²) 110  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 120  
Plocha okna (m²) 5  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 234  
Výkonové zatížení (W) 1 172  
Počet osob 3  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  






























Stěna 639 78,85% 140 
13
8 
328 32 0 0 0 0 
Okno 170 20,95% 0 0 170 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 2 0,21% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 810 100% 140 
13
8 
498 32 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 117 STROJOVNA VZT 2 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 21 
Objem (m³) 70,28  
Plocha stěny (m²) 20  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 4  
Plocha příčky (m²) 54  
Plocha okna (m²) 2  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 67  
Výkonové zatížení (W) 335  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 114 70,79% 0 0 0 114 0 0 0 0 
Okno 47 29,21% 0 0 0 47 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 161 100% 0 0 0 161 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 121 ODPADY 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 4 
Objem (m³) 15,13  
Plocha stěny (m²) 9  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 30  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 48  
Výkonové zatížení (W) 62  
  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 57 100,00% 0 21 0 35 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 57 100% 0 21 0 35 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 119 CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 17 
Objem (m³) 57,36  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 14  
Plocha příčky (m²) 81  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 91  
Výkonové zatížení (W) 55  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 120 CHODBA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 4 
Objem (m³) 13,50  
Plocha stěny (m²) 8  
  
Plocha střechy (m²) 1  
Plocha dveří (m²) 7  
Plocha příčky (m²) 18  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 21  
Výkonové zatížení (W) 13  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 44 26,96% 0 0 0 44 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 97 59,66% 0 0 0 97 0 0 0 0 
Střecha 5 2,80% - - - - - - - - 
Příčka 17 10,58% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 162 100% 0 0 0 140 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 118 ZÁZEMÍ RECEPCE 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 9 
Objem (m³) 32,05  
Plocha stěny (m²) 12  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 3  
Plocha příčky (m²) 17  
Plocha okna (m²) 3  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 143  
Výkonové zatížení (W) 55  
Počet osob 7  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 79 18,64% 0 0 0 79 0 0 0 0 
Okno 140 33,08% 0 0 0 140 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 205 48,28% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 424 100% 0 0 0 219 0 0 0 0 
 
  
Souhrn prostorů – 122 WC 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 2 
Objem (m³) 6,35  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 11  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 18  
Výkonové zatížení (W) 6  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 130 100,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 130 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 123 RECEPCE 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 20 
Objem (m³) 66,62  
Plocha stěny (m²) 23  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 0  
Plocha příčky (m²) 14  
Plocha okna (m²) 2  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 233  
Výkonové zatížení (W) 114  
Počet osob 6  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna -1 -0,21% 0 0 0 -1 0 0 0 0 
Okno 60 9,38% 0 0 0 60 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 165 25,83% - - - - - - - - 
Napájení 81 12,68% - - - - - - - - 
Lidé 335 52,31% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 193 38,80% 0 0 0 193 0 0 0 0 
Okno 105 21,15% 0 0 0 105 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 199 40,05% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 497 100% 0 0 0 298 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 124 VSTUPNÍ HALA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 29 
Objem (m³) 96,60  
Plocha stěny (m²) 39  
Plocha střechy (m²) 1  
Plocha dveří (m²) 11  
Plocha příčky (m²) 24  
Plocha okna (m²) 12  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 338  
Výkonové zatížení (W) 166  
Počet osob 9  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  

































77,59% 0 0 2 930 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 -0,01% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 245 6,49% - - - - - - - - 
Napájení 120 3,19% - - - - - - - - 
Lidé 482 12,75% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 

































Stěna 194 14,75% 0 11 183 0 0 0 0 0 
Okno 561 42,76% 0 0 561 0 0 0 0 0 
Dveře 323 24,63% 0 0 323 0 0 0 0 0 
Střecha 7 0,54% - - - - - - - - 
Příčka 227 17,32% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 




100% 0 11 1 067 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 006 SKLAD 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 16 
Objem (m³) 59,29  
Plocha stěny (m²) 18  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 79  
Plocha okna (m²) 1  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 158  
Výkonové zatížení (W) 53  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 130 81,59% 0 73 57 0 0 0 0 0 
Okno 29 18,41% 0 29 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 159 100% 0 
10
2 
57 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 106 SKLAD MOBILIÁŘE 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 14 
Objem (m³) 46,31  
Plocha stěny (m²) 1  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
  
Plocha příčky (m²) 52  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 140  
Výkonové zatížení (W) 47  
Počet osob 2  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 5 100,00% 0 0 5 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 5 100% 0 0 5 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 003 KUCHYŇKA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 14 
Objem (m³) 52,53  
Plocha stěny (m²) 15  
Plocha střechy (m²) 2  
Plocha dveří (m²) 3  
Plocha příčky (m²) 63  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 218  
Výkonové zatížení (W) 84  
Počet osob 11  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 135 24,51% 113 0 23 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 11 2,07% - - - - - - - - 
Příčka 405 73,42% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 552 100% 113 0 23 0 0 0 0 0 
 
  
Souhrn prostorů – 208 KUCHYŇKA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 14 
Objem (m³) 46,31  
Plocha stěny (m²) 14  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 3  
Plocha příčky (m²) 58  
Plocha okna (m²) 1  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 218  
Výkonové zatížení (W) 84  
Počet osob 11  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 116 21,72% 96 0 20 0 0 0 0 0 
Okno 50 9,44% 50 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 368 68,84% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 535 100% 146 0 20 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 309 KUCHYŇKA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 14 
Objem (m³) 46,31  
Plocha stěny (m²) 14  
Plocha střechy (m²) 19  
Plocha dveří (m²) 3  
Plocha příčky (m²) 41  
Plocha okna (m²) 1  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 218  
Výkonové zatížení (W) 84  
Počet osob 11  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 116 19,01% 96 0 20 0 0 0 0 0 
Okno 50 8,26% 50 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Střecha 145 23,80% - - - - - - - - 
Příčka 299 48,92% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 611 100% 146 0 20 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 316 WC MUŽI 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 2 
Objem (m³) 4,90  
Plocha stěny (m²) 4  
Plocha střechy (m²) 3  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 5  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 15  
Výkonové zatížení (W) 5  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 38 40,59% 38 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 22 23,97% - - - - - - - - 
Příčka 33 35,43% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 94 100% 38 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 317 WC DÁMY 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 2 
Objem (m³) 4,90  
Plocha stěny (m²) 4  
Plocha střechy (m²) 2  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 4  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 15  
Výkonové zatížení (W) 5  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  






























Stěna 33 42,50% 33 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 18 23,20% - - - - - - - - 
Příčka 26 34,30% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 77 100% 33 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 318 ÚKLID 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 2 
Objem (m³) 5,43  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 3  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 28  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 18  
Výkonové zatížení (W) 24  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 21 9,80% - - - - - - - - 
Příčka 192 90,20% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 213 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 213 WC MUŽI 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 2 
Objem (m³) 4,90  
Plocha stěny (m²) 4  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 5  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
  
Světelné zatížení (W) 15  
Výkonové zatížení (W) 5  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 38 53,39% 38 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 33 46,61% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 71 100% 38 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 214 WC DÁMY 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 2 
Objem (m³) 4,90  
Plocha stěny (m²) 4  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 4  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 15  
Výkonové zatížení (W) 5  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 33 55,34% 33 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 26 44,66% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 59 100% 33 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 114 WC DÁMY 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 8 
  
Objem (m³) 25,49  
Plocha stěny (m²) 11  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 19  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 77  
Výkonové zatížení (W) 26  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  
Typ prostoru 000_LH_Toalety  
Vypočítané výsledky  
Maximální zátěž celkovým chlazením (W) 117  
Maximální zátěž zjevným chlazením (W) 96  
Maximální zátěž skrytým chlazením (W) 21  
Maximální tok vzduchu, chlazení (m³/h) 15,42  
Maximální zátěž vytápěním (W) 227  





























Stěna 102 44,69% 102 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 126 55,31% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 227 100% 102 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 110 WC INVALIDÉ 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 3 
Objem (m³) 10,03  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 2  
Plocha příčky (m²) 29  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 30  
Výkonové zatížení (W) 10  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 161 100,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 161 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 112 ÚKLID 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 3 
Objem (m³) 8,45  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 20  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 28  
Výkonové zatížení (W) 37  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 117 100,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 117 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 113 WC MUŽI 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 8 
Objem (m³) 25,49  
Plocha stěny (m²) 11  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 16  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 77  
Výkonové zatížení (W) 26  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna -4 -3,74% -4 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Osvětlení 56 47,96% - - - - - - - - 
Napájení 19 15,99% - - - - - - - - 
Lidé 46 39,80% - - - - - - - - 
Volný 
prostor 
0 0,00% - - - - - - - - 




























Stěna 102 60,04% 102 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 68 39,96% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 169 100% 102 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 018 WC MUŽI 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 2 
Objem (m³) 5,55  
Plocha stěny (m²) 4  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 5  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 15  
Výkonové zatížení (W) 5  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 41 52,25% 41 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
  
Příčka 37 47,75% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 78 100% 41 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 019 WC DÁMY 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 2 
Objem (m³) 5,55  
Plocha stěny (m²) 4  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 4  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 15  
Výkonové zatížení (W) 5  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 73  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 59  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 37 55,34% 37 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 30 44,66% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 66 100% 37 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 314 SPRCHA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 1 
Objem (m³) 4,61  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 2  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 20  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 9  
Výkonové zatížení (W) 5  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 139  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  






























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 17 7,18% - - - - - - - - 
Příčka 214 92,82% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 230 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 212 SPRCHA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 1 
Objem (m³) 4,61  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 21  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 9  
Výkonové zatížení (W) 5  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 139  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 220 100,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 220 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Souhrn prostorů – 016 SPRCHA 
  
Vstupní data 
Plocha (m²) 1 
Objem (m³) 5,23  
Plocha stěny (m²) 0  
Plocha střechy (m²) 0  
Plocha dveří (m²) 1  
Plocha příčky (m²) 24  
Plocha okna (m²) 0  
Plocha světlíku (m²) 0  
Světelné zatížení (W) 9  
  
Výkonové zatížení (W) 5  
Počet osob 1  
Zjevný přírůstek tepla na osobu (W) 81  
Skrytý přírůstek tepla na osobu (W) 139  
Pronikání, tok vzduchu (m³/h) 0,00  





























Stěna 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Okno 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dveře 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Střecha 0 0,00% - - - - - - - - 
Příčka 247 100,00% - - - - - - - - 
Světlík 0 0,00% - - - - - - - - 
Pronikání 0 0,00% - - - - - - - - 
Celkem 247 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
